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Zakaznik: Obec Dolany
Dolany 188 <

i Klatoyy 25"
339 01 Kla ovy,,ancN,‘ URAD

Objednsvka &islo: z¢ dne 3.12.2013 DOLANY
Analyzovany material: pitna voda ST

Datum a éas piijmu: 29.11.2023 ~9q 12, W13
Datum provedeni analyzy: 29.11.2023 - 15.12.2023 pOSLO: ¢

Datum odbéru: 29.11.2023

Odbér provedl: Labtech Klatovy Véclav Tichota [ (A7 7

Typ odbéru vzorku: odbEEPItnE VoY v or = W R e e gl S

Cislo prot. o odbéru: K3820

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14,
CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb.

Protokol o odbéru ¢. K3820

Protokol radioaktivity ¢. PR23D8926

SOP vzorkovani:

Seznam priloh:

C. vzorku Oznaceni vzorku
36118 Malechov,¢.p. 54 - RD, koupelna
Limitni hodnoty p¥evzaty z prilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sb.
¢.vzorku | Hodnot Limitni Identifikace
Parametr jednotka 36118 | ceni hodnoty | NM [zkuSebni metody SOP AKr
Teplota °C 11,3 8-12DH - |ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 \Y% max. 20 MH SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @l A
Zakal ZF(n) 0,10 Vv max. S MH 5% [SPE 07B:CSN EN ISO 7027-1 4)| A
Pach piijatelny \% prijatelny . SEN 01:CSN 75 7340.CSN EN 1622 A
Chut prijatelna V piijatelna SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
pH 7.38 \% 6,5-9,5MH | 0,05 |ECHO01A:CSN ISO 10523 @] A
El.konduktivita (25°C) mS/m 27.1 Vv max. 125 MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 @l A
Amonné ionty mg/1 <0,02 V max. 0,5 MH SPE.32:CSN EN ISO 11732 4] A
Dusitany mg/I <0,01 A% max. 0,5 NMH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 133¢8,| A
CSN ISO 6332, CSN EN ISO 15682
Dusi¢nany mg/l 14,0 A% max. SO NMH | 6% [SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13398,| A
CSN ISO 6332, CSN EN ISO 15682
Volny chlor mg/l 0,06 A% max. 0,3 MH | 20% |SPE 22:CSN EN ISO 7393-2,navod firmy A
Merck/Hach/Eutech
TOC mg/l 0,58 \Y max. 5 MH | 10% |SPE 24A:CSN EN 1484 4] A
Zelezo mg/I <0,05 \% max. 0,2 MH SPE 32:C:SN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13398,| A
CSN ISO 6332, CSN EN ISO 15682
Kolonie 22°C KTJ/1ml 56 \Y max. 200 MH | --- |MIB 17:CSN EN ISO 6222 4] A
Kolonie 36°C KTJ/1ml | 2x102 NE max. 40 MH | ---  |MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 Vv max. 0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @] A
E-coli KTJ/100ml 0 \% max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @l A
Celkova objemova Bq/l <0,04 L1163: W-GAA-SCI: CSN 75 7611 kap.4 SA
aktivita alfa
Celkova objemova Bg/l <0,1 L1163: W-GBA-PRO: CSN 75 7612 SA
aktivita beta o
Radon 222 Bg/l 87.6 9,03% | L1163: W-RN222GAM: CSN 75 7624 kap.6 SA

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pievzaty z vyhlasky ¢. 252/2004Sb.

Zptisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).
Vyhlaska &. 252/2004 Sb.: DH - doporu¢ena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy$si mezni hodnota
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Pozniamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.
Na misté pii odbéru vzorku byly stanoveny parametry: ~ Volny chlor,Chut,Teplota,Pach

Obsah VOC byl vypoéten ze zméfeného obsahu jednotlivych tékavych organickych latek obsaZenych ve vzorku. Méfeni
Cislice u oznadeni zkugebni metody oznaduje pracovisté LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zku$ebni laboratoi Brno,

Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - ZkuSebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratot Klatovy,

Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy, 5 - Laboratoi UNS Kutné Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora.

Nejistota méreni (NM) je definovdna jako rozsifend nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem rozsireni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkii pod spodni a nad horni me=i stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovani) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplatnénym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako
subdoddavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych predmétii uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napft. spravniho charakteru a statniho odborné

Tento protokol miize byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlase
Tn=s
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dozoru.
laboratofe.

Mgr. Brigita Kone¢na
zastupce vedouciho Hygienické laboratore Klatovy

Protokol vystaven:
20.12.2023

konee protokolu
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Zakazka : PR23D8926 Datum vystaveni - 14.12.2023
Zakaznik : LABTECH s.r.o. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt : Svatava Kasparova Kontakt : Zakaznicky servis
Adresa : Hygienicka laboratof Klatovy Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysoc¢any

Pod Nemocnici 683 190 00 Ceské Republika

339 01 Klatovy Ceska republika
E-mail : klatovy@labtech.eu E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon 1371122771 Telefon . +420 226 226 228
Projekt : 36118 Stranka 1122
Cislo objednavky oy S Datum prijeti vzorkt  : 30.11.2023

Cislo nabidky : PR2023LABTE-CZ0001
(CZ-129-23-0027)
Misto odbéru B Datum zkousky : 30.11.2023 - 14.12.2023
Vzorkoval . zékaznik Uroveri fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupti

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Laboratof neni zodpovédna za
informace dodané zakaznikem.

Laboratoi prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud neni
na protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval" obsazeno ,ALS", pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat.

Za spravnost odpovida ZkuSebni laboratoF &. 1163

Jméno oprévnéné osoby Pozice

Lubomir Pokorny

Country Manager
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Spoleénost je certifikovana dle CSN EN 1SO 14001 (Systémy environmentainiho managementu) a CSN IS0 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

right solutions. right partner.

www.alsglobal.cz






