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Cislo objednavky 25-04551 Potet listv./ /f
Analyzovany materidl Pitn vada dle vyhl. £ 252/2004 Sb. B
Vzorkoval(a) Labtech, Radek Cerveny
Datum vzorkovani 19. 5. 2025
Misto odbéru Rakom, €.p. 23 - RD
Typ odbéry Qdbér pitné vody, prosty
SOP vzorkovani SAM 03

Datum prijeti a provedeni analyz 19. 5. 2025 - 9. 6. 2025

Cislo vzorku y 25-04551-001 Rakom, &.p. 23 - RD - radiologie
Parametr Vysledek  Jednotka Metoa
Celkova objemova aktivita alfa <0,040 Bg/! SUB 006 **
Celkovd objemova aktivita beta ) <0,100 Ba/l SUB 007
RadPn 222 79 Ba/l SUB 008 **

PouZité metody

SAM 03 CSN EN 1SO 5667-1, SN EN IS0 5667-3, €SN 1SO 5667-5, CSNENISO  Hygienicka laboratof Klatovy, Koldinova 14, 339 01 Klatovy
5667-14, CSN EN ISO 19458, Vyhl. &, 252/2004 Sb,
SUB 006 11163: W-GAA-SCI: CSN 75 7611 kap.4 Subdodavka

SUB 007 L1163: W-GBA-PRO: (SN 75 7612, €SN EN I1SO 9697, Doporuceni SUJB  Subdoddavka
~Méfeni a hadnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd v pitné vodé pro
vefejnou potiebu 2 v balené vodé”, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017

SUB 008 L1163: W-RN222LSC: CSN 75 7625 Subdodavka

"

SA Subdodavka v rozsahu akreditace

Pfilohy
PR2562419_0_COA_Standard_CAl_cs-CZ, V.1

Poznamky

Nejistota je definovina jako roziifend nejistota méfeni na hladiné vwznamnosti 95 % s koeficientem roziifeni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru. Nejistota je
vyjddiena v souladu s ILAC-G17. K hodnotam vysledki ped spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota nevztahuje,

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych predmeéta uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napr. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol maze byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratore.
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Protokol schvalil(a) Mgr. Brigita Konecna, Zast. vedouciho Hygienické lab. Klatovy
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